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1 Bu belge hakkinda
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1 Bu belge hakkinda

1.1 Fonksiyon

Bu kullanma kilavuzu montaj, baglanti ve devreye alma igin gerekli
bilgiler ile bakim ve ariza giderimi icin dnemli bilgiler icermektedir. Bu
nedenle devreye almadan énce bunlari okuyun ve Urinlin ayriimaz
bir parcasi olarak herkesin erigebilecedi sekilde cihazin yaninda
muhafaza edin.

1.2 Hedef grup

Bu kullanma kilavuzu egitim gérmis uzman personel i¢in hazirlan-
mistir. Bu kilavuzun igerigi uzman personelin erisimine agik olmali ve
uygulanmalidr.

1.3 Kullanilan simgeler

Bilgi, 6neri, aciklama

Bu simge yararl ek bilgileri igerir.

Dikkat: Bu uyariya uyulmamasi, ariza ve fonksiyon hatasi sonucunu
dogurabilir.

Uyari: Bu uyariya uyulmamasi, can kaybina ve/veya cihazda agir
hasarlara yol acabilir.

Tehlike: Bu uyariya uyulmamasi, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazin
tahrip olmasina yol acabilir.

Ex uygulamalar
Bu simge, Ex uygulamalar igin 6zel agiklamalari belirtmektedir.

Liste

Ondeki nokta bir siraya uyulmasi mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.

Prosediirde izlenecek adim

Bu ok, prosedirde izlenecek olan adimi gésterir.

islem siras
Ondeki sayilar sirayla izlenecek islem adimlarini géstermektedir.

Pilin imhasi
Bu simge pillerin ve akiilerin imhasina iliskin 6zel aciklamalari géster-
mektedir.
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2 Kendi emniyetiniz i¢in

2 Kendi emniyetiniz icin

2.1 Yetkili personel

Bu kullanma kilavuzunda belirtilen tiim islemler sadece egitimli ve
tesis igleticisi tarafindan yetkilendiriimis uzman personel tarafindan
yapilabilir.

Cihaz ile ¢alisan kisinin gerekli sahsi korunma donanimini giymesi
zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanim

Elektronik modil, akii modiili, verici elektronigi, gévde veya proses
sistemleri gibi bu kilavuzda yazili bilesenler, mevcut sensérler igin
yedek sistemlerdir.

2.3 Onaylar

Lisansli cihazlarin teknik verilerinde strime bagli farklliklar olabilir.
Bu nedenle bu cihazlara ait lisans belgeleri dikkate alinmalidir. Bu
lisans belgeleri ya cihazin teslimi sirasinda verilir veya www.vega.com
adresindeki "VEGA Tools" linkinden "serial number search" kutusuna
seri numara girilerek ya da "Downloads" linkinden"Lisanslar blumu-
ne basilarak indirilebilir.

2.4 Cevreileilgili uyarilar

Dogal yasam ortaminin korunmasi en énemli gérevlerden biridir. Bu
nedenle, isletmelere yonelik gevre korumasini stirekli dizeltmeyi
hedefleyen bir gcevre ydnetim sistemini uygulamaya koyduk. Cevre
yonetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikaldir.

Bu kurallara uymamiza yardimci olun ve bu kullanim kilavuzundaki
cevre acgiklamalarina dikkat edin:

e BOolum "Ambalaj, nakliye ve depolama"
e BOIUm "Atiklarin imhasi"
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3 Uriin tanimi

Teslimat kapsami

Kullanim alani

Calisma prensibi

Ambalaj

Nakliye

Nakliye kontrolleri

Depolama

3 Uriin tanimi

3.1 Yapi
Teslimat kapsamina sunlar dahildir:

e 4 ...20 mA/HART - iki telli ve akil paketi icin yardimci elektronik
e Dokiimantasyon

— Bu kullanim kilavuzu

- Gerekmesi halinde baska belgeler

3.2 Calisma sekli

4 ... 20 mA/HART - iki telli ve akil paketi icin yardimci elektronik,
entegre aku paketi olan sensérler icin kullanilan yedek sistemlerdir:

o VEGAPULS 60 serisi

— 2.0.0 ustt donanim surimu

— Yazilim versiyonu 4.0.0'dan itibaren
o VEGAFLEX 80 serisi
e VEGABAR 80 serisi

Ek elektronikte bir aku paketi bulunmaktadir. Bu ézellik, sensérin,
6zel uygulamalar igin taginabilir bir 6l¢cuim sistemi ya da test senséri
olarak kullanilmasini saglamaktadir.

3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama

Cihaziniz kullanilacagi yere nakliyesi icin bir ambalajla korunmustur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazalari ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le glivence altina alinmistir.

Standart cihazlarda kartondan yapilan ambalaj ¢cevre dostudur ve ye-
niden kullanilabilir. Ozel modellerde ilaveten PE képlik veya PE folyo
kullanilir. Ambalaj atigini 6zel yeniden donlisiim isletmeleri vasitasiyla
imha edin.

Nakliye, nakliye ambalajinda belirtilen aciklamalar g6z éninde bu-
lundurularak yapilmalidir. Bunlara uymama, cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.

Teslim alinan malin, teslim alindiginda eksiksiz oldugu ve nakliye ha-
sarinin olup olmadigi hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarlari veya géze batmayan eksiklikler uygun sekilde ele alinmalidir.

Ambalajlanmig parcalar montaja kadar kapall ve ambalaj disina
koyulmus kurulum ve depolama isaretleri dikkate alinarak muhafaza
edilmelidir.

Ambalajlanmig parcalar, baska turli belirtimemisse sadece asagdida
belirtilen sekilde depolanmalidir:

o Acik havada muhafaza etmeyin

Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz birakmayin
Gunes isinlarindan koruyun

Mekanik titresimlerden kacinin
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3 Uriin tanimi

Depo ve nakliye sicakligi

e Depo ve nakliye sicakligi konusunda "Ek - Teknik ézellikler - Cevre
kosullar" bélumine bakin.
e Bagilnem %20 ... 85
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4 Monte etmek

Montaj prosediirii

4 Monte etmek

4.1 Montaj prosediirii

Yardimci elektronik bir elektrik bélmesi igine yerlestirilmistir. Asagidaki
sekil, cift hiicreli gévdede elektrik bélmesinin konumunu géstermek-
tedir.

Res. 1: Tedarik ve elektronik odasinin konumu

1 Elektrik bolmesi (Aki mod(ilii)

2  Elektronik bélmesi

Su prosedur izleyin:

1. Elektrik béimesine ait gévde kapaginin vidasini sékiin
2. Ylkleme prizine olan fig baglantisini gevsetin

3. Yukleme prizinin montaj vidasini gevseterek ylkleme prizini ¢ekin
ve ¢ikarin

4. Akl modulline ait iki durdurma vidasini da tornavida (T 10 biyulk-
Iigiinde Torx ve 4 blyukliginde yildiz tornavida) ile gevsetin

] {
( e} 1
1,2 OFF
3 ON/OFF 1h
2. 4 ON/OFF
@ 5 oo, €D
modes  Charged CAccu
(91 _[] 20 /) 3
°

Res. 2: Akii modlillii elektrik bélmesi

1 Pil modiilti

2 Durdurma vidalari

3 Yiikleme prizi

4 Yiikleme prizi montaj vidasi

5 Yiikleme prizine fis baglantili baglanti teli

5. Sdékme isleminde son kullandiginiz akii modulini ¢gekerek ¢ikarin
6. Yeniakl moduliunG dikkatli bir sekilde takin

7. iki durdurma vidasi yeniden vidalanmali ve sikistinimalidir
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4 Monte etmek

8. Yukleme prizini takin ve montaj vidasini sikigtirin
9. Fis baglantisini kapatin

10. Govde kapagini vidalayin

Akl degistirme tamamlanmistir.

Ex uygulamalarda, akii modulinin degistiriimesi genelde sirket icinde
belgelenmelidir.
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5 Devreye alma

5 Devreye alma

5.1 Devreye alim prosediiri

Entegre pili cihazi devreye almadan énce tamamen doldurmanizi
tavsiye ederiz. Bu konu hakkinda daha fazla bilgi icin, sensére ait
kullanim kilavuzunu okuyun.
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6 Bakim

6 Bakim

6.1 Onarim durumunda izlenecek prosediir

Hem onarim formu hem de prosedur hakkinda ayrintili bilgiyi
www.vega.com/downloads sayfasindaki "Formlar ve Sertifikalar"
linkinden bulabilirsiniz.

Bu sayede bize onarimi hizli ve daha fazla izahat etmenize gerek
kalmadan yapmamiza yardim etmis olursunuz.

Onarim gerekli bulundugu takdirde, su prosedrt izleyin:

e Her cihaz igin bir form print edin ve doldurun

e Cihazi temizleyin ve kinimasina karsi korunakl sekilde ambalajla-
yin

e Doldurulan formu ve varsa bir glivenlik veri pusulasini ambalajin
dis kismina iligtirin

e Bayinizden geri iade igin kullanilacak adresi 6grenin. Bunlar igin
www.vega.com internet sayfamiza gidin.
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7 Sékme

7 Sokme

7.1 Soékme prosediiri

ikaz:

Sokmeden dnce haznedeki veya boru tesisatindaki basing, yiiksek
sicakliklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
kosullarini dikkate alin.

"Montaj" ve "Besleme gerilimine baglanma" boliminl dikkate alin ve
orada listelenen adimlari tersten yerine getirin.

7.2 Bertaraf etmek

Cihaz, bu konuda uzman geri dontisiim isletmeleri tarafindan yeniden
degerlendirilen malzemelerden olugmaktadir. Bunun i¢in bilesenleri
kolay cikartilabilir sekilde dizayn ettik ve geri kazanimli malzemeler
kullanmaktayiz.

Malzemeler: "Teknik veriler' bélimune bakin

Avrupa Birligi icinde bertaraf ve tekrar degerlendirme hususlari
asagidaki "Elektronigin yeniden kullaniimasi" ve "Pilin ya da akintin
yeniden kullaniimasi" bélumundeki agiklamalara uygun sekilde yerine
getirilmelidir. Avrupa Birliginin disinda kalan tlkelerde yerel diizenle-
melerin dikkate alinmasi gerekmektedir.

Elektronigin yeniden kullaniimasi

Bu cihaz WEEE y6nergesi 2002/96/EG'ye ve ilgili ulusal kanunlara
tabi degildir. Bu nedenle cihazi dogrudan uzmanlasmis bir geri déni-
sum igletmesine géturin ve bu is igin genel atik tesislerini kullan-
mayin. Genel atik tesisleri WEEE ydnergesi uyarinca sadece kisisel
kullanim i¢in olan cihazlari kabul edebilmektedir.

Pil/Aki yeniden kullaniimasi

Uyari:
Bertaraf etme prosedur piller ve akimilatérler igin yapilan 2006/66/
AT dizenlemesine tabidir.

Piller ve akiler kismen hem cevre i¢in zararl hem de yeniden deger-
lendirilebilir degerli ham maddeler icermektedir. Bu nedenle piller ve
akuler ev ¢oplyle birlikte atiilmamalidir.

Yasalar geregince tum kullanicilar, atik pilleri bu piller icin éngérul-
mus pil toplama tesislerine (Baska bir ifadeyle belediyeye ait atik pil
toplama noktalarina) vermekle yukamlGdur. Piller ve akuler, usulline
uygun sekilde bertaraf edilmeleri i¢in bize de génderilebilir. Ancak bu,
lityum bazli pillerde nakliye kurallarinin ¢ok kati, nakliyatin ¢cok ugras-
tirici ve pahali olmasi nedeniyle normalde pek de makul bir secenek
olmamaktadir.

Akulerin yerinden sékulmesi i¢in su proseduru izleyin:
e Tedarik bélmesinin kapagini ¢ikarin

Baglanti fisini gevsetin

Tespit vidasini gevsetin

Komple modull plastik sise ile ¢cekip ¢ikartin
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7 Sékme

Atiklarin, usulline uygun bir sekilde atildidi takdirde insanlara ve
cevreye olumsuz etkisi engellenir ve de@erli ham maddelerin geri
kazanilmasi mimkun olur.

12
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8 Ek

8 Ek

8.1 Teknik 6zellikler

Teknik 6zellikler

Teknik verileri, ilgili sensértin kullanim kilavuzundan elde edebilirsiniz.
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Notes
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Notes
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Baski tarihi:

Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kulla-
nimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildigi zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.

Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur C €
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