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1 Bu belge hakkinda

1.1 Fonksiyon

Bu kullanim kilavuzu size cihazin montaji, baglantisi ve devreye alimi
icin gereken bilgilerinin yani sira bakim, ariza giderme, parcalarin
yenisiyle degistirilmesi ve kullanicinin giivenligi ile ilgili dnemli bilgileri
icerir. Bu nedenle devreye almadan énce bunlari okuyun ve Grunin
ayrilmaz bir pargasi olarak herkesin erigebilecegi sekilde cihazin
yaninda muhafaza edin.

1.2 Hedef grup

Bu kullanim kilavuzu egitim gérmus uzman personel igin hazirlanmig-
tir. Bu kilavuzunun igerigi uzman personelin erisimine acik olmali ve
uygulanmalidr.

1.3 Kullanilan semboller

Belge No.

Bu kilavuzun bas sayfasindaki bu sembol belge numarasini verir.
Belge numarasini www.vega.com sayfasina girerek belgelerinizi
indirmeyi basarabilirsiniz.

Bilgi, 6neri, aciklama
Bu sembol yararl ek bilgileri igerir.

Dikkat: Bu uyariya uyulmamasi, ariza ve fonksiyon hatasi sonucunu
dogurabilir.

Uyari: Bu uyariya uyulmamasi, can kaybina ve/veya cihazda agir
hasarlara yol acabilir.

Tehlike: Bu uyariya uyulmamasi, ciddi yaralanmalara ve/veya cihazin
tahrip olmasina yol agabilir.

Ex uygulamalar
Bu sembol, Ex uygulamalar igin 6zel agiklamalari belirtmektedir.

Liste
Ondeki nokta bir siraya uyulmasi mecbur olmayan bir listeyi belirtmek-
tedir.

Prosediirde izlenecek adim
Bu ok, prosedurde izlenecek olan adimi gdsterir.

islem sirasi
Ondeki sayllar sirayla izlenecek islem adimlarini gdstermektedir.

Pilin imhasi
Bu simge pillerin ve akulerin imhasina iligkin 6zel agiklamalari gdster-
mektedir.
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2 Kendi emniyetiniz i¢in

2 Kendi emniyetiniz icin

2.1 Yetkili personel

Bu doklimantasyonda belirtilen tim islemler sadece egitimli ve tesis
isleticisi tarafindan yetkilendirilmis uzman personel tarafindan yapila-
bilir.

Cihaz ile ¢alisan kisinin gerekli sahsi korunma donanimini giymesi
zorunludur.

2.2 Amaca uygun kullanim

Bu kilavuzda anlatilan pargalar mevcut sensérler icin yedek modiiller-
dir.

2.3 Onaylar

Onayli cihazlarda prensip olarak sensére ait lisans belgeleri dik-

kate alinmalidir. Bu belgeler cihazin teslimi sirasinda verilir veya
www.vega.com adresindeki "Cihaz arama (seri numarasi)" Uzerinden
ya da "Downloads" linkinden "Lisanslar bélimine basilarak indirile-
bilir.

2.4 Cevreileilgili uyarilar

Dogal yasam ortaminin korunmasi en énemli gérevlerden biridir. Bu
nedenle, isletmelere yonelik gevre korumasini stirekli dizeltmeyi
hedefleyen bir gcevre ydnetim sistemini uygulamaya koyduk. Cevre
yonetim sistemi DIN EN ISO 14001 sertifikaldir.

Bu kurallara uymamiza yardimci olun ve bu kullanim kilavuzundaki
cevre acgiklamalarina dikkat edin:

e Bolum "Ambalaj, nakliye ve depolama"

e BOolum "Atiklarin imhasi"
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3 Uriin tanimi

Teslimat kapsami

Uygulama alani

Calisma prensibi

Ambalaj

Nakliye

Nakliye kontrolleri

Depolama

3 Uriin tanimi

3.1 Yapisi
Teslimat kapsamina sunlar dahildir:

e Foundation Fieldbus igin yardimci elektronik
e Dokiimantasyon

- Bukullanim kilavuzu

- Gerekmesi halinde baska belgeler

3.2 Calisma sekli

Foundation Fieldbus yardimci elektronigi, Foundation Fieldbus sinyal
cikisi ve iki hucreli gévdesi olan sensérler icin yedek bir sistemdir.

e VEGAPULS 60 serisi
— 2.0.0 Gsta donanim surdmu
— 4.0.0 Ustt yazilim stardma
e VEGAFLEX 80 serisi
VEGABAR 80 serisi
e VEGADIF 85

Foundation Fieldbus icin kullanilan yardimci elektronik, iki hucreli
gbvdeye sahip bir sensériin Foundation Fieldbus sistemlerine baglan-
masinda kullanilir.

3.3 Ambalaj, nakliye ve depolama

Cihaziniz kullanilacagi yere nakliyesi icin bir ambalajla korunmustur.
Bu kapsamda, standart nakliye kazalari ISO 4180'e uygun bir kontrol-
le glivence altina alinmistir.

Standart cihazlarda kartondan yapilan ambalaj ¢cevre dostudur ve ye-
niden kullanilabilir. Ozel modellerde ilaveten PE képlik veya PE folyo
kullanilir. Ambalaj atigini 6zel yeniden donlisiim isletmeleri vasitasiyla
imha edin.

Nakliye, nakliye ambalajinda belirtilen acgiklamalar g6z éninde bu-
lundurularak yapilmalidir. Bunlara uymama, cihazin hasar gérmesine
neden olabilir.

Teslim alinan malin, teslim alindiginda eksiksiz oldugu ve nakliye ha-
sarinin olup olmadigi hemen kontrol edilmelidir. Tespit edilen nakliye
hasarlari veya géze batmayan eksiklikler uygun sekilde ele alinmalidir.

Ambalajlanmig parcalar montaja kadar kapall ve ambalaj disina
koyulmus kurulum ve depolama isaretleri dikkate alinarak muhafaza
edilmelidir.

Ambalajlanmig parcalar, baska turli belirtimemisse sadece asagdida
belirtilen sekilde depolanmalidir:

o Acik havada muhafaza etmeyin

Kuru ve tozsuz bir yerde muhafaza edin
Agresif ortamlara maruz birakmayin
Gunes isinlarindan koruyun
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3 Uriin tanimi

e Mekanik titresimlerden kaginin

Depolama ve transport e Depo ve nakliye sicakligi konusunda "Ek - Teknik 6zellikler - Cevre
Isisi kosgullar" bélumune bakin.
e Bagllnem %20 ...85

Kaldirmak ve Tagsimak Agirliklan 18 kg (39.68 Ibs)'nun lGzerinde olan cihazlarda kaldirmak ve
tagsimak icin bu isler i¢in uygun ve onayl araclar kullaniimaldir.
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4 Monte edilmesi

Montaj prosediirii

4 Monte edilmesi

4.1 Montaj prosediirii

Yardimci elektronik bir elektrik bélmesi igine yerlestirilmistir. Asagidaki
sekil, cift hiicreli gévdede elektrik bélmesinin konumunu géstermek-
tedir.

Res. 1: Tedarik ve elektronik odasinin konumu

1 Elektrik bélmesi (yardimci elektronik)

2 Elektronik bélmesi (sensor elektronigi)

Su prosedur izleyin:

1. Elektrik béimesine ait gévde kapaginin vidasini sékiin

2. Yardimci elektroni@e ait iki durdurma vidasini da tornavida (T 10
buyuklagunde Torx ve 4 buyukliginde yildiz tornavida) ile gevse-
tin

Res. 2: Yardimci elektronigi olan elektrik béimesi
1 Yardimci elektronik
2 Tutma vidasi (2 tane)

3. Sokme isleminde son kullandiginiz yardimci elektronigi cekerek
cikarin

4. Yeniyardimci elektronigi takarken dikkatli olun

5. iki durdurma vidasi yeniden vidalanmali ve sikistinimalidir
6. Govde kapagini vidalayin

Yardimci elektronigin degistirilme islemi tamamlanmistir.

Yardimci elektronik ® Foundation Fieldbus i¢in



4 Monte edilmesi
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Ex uygulamalarda, yardimci elektronigin degistiriimesi normalde sirket
icinde belgelenmelidir.
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5 Bakim

5 Bakim

5.1 Onarim durumunda izlenecek prosediir

Hem cihaz iade formu hem de izlenecek prosedur hakkindaki detayli

bilgiyi www.vega.com internet sayfasinin dosya indirme alanindan

temin edebilirsiniz. Bu sekilde onarimi sizi bagka sorularla rahatsiz

etmeden hizli sekilde yapmamiza yardim ediyorsunuz.

Onarim gerektiginde su yontemi izleyin:

e Her cihaz igin bir form print edin ve doldurun

o Cihazi temizleyin ve kinlmasina karsi korunakl sekilde ambalajla-
yin

e Doldurulan formu ve varsa bir glivenlik veri pusulasini ambalajin
dis kismina iligtirin

e lade icgin kullanilacak adresi yetkili bayinizden 6grenebilirsiniz. Bayi
bilgilerini www.vega.com adresinden alabilirsiniz.

Yardimci elektronik « Foundation Fieldbus i¢in 9



6 Sékme

6 Sokme

6.1 Sokme prosediirii

ikaz:

Soékmeden 6nce haznedeki veya boru tesisatindaki basing, yiksek
sicakliklar, agresif veya toksik dolum malzemeleri gibi tehlikeli proses
kosullarini dikkate alin.

"Monte etme" ve "Elektrik kaynagina baglama" bélimlerine bakiniz;
orada anlatilan adimlari tersine dogru takip ederek yerine getiriniz.

6.2 Bertaraf etmek

Cihaz, bu konuda uzman geri déonusiim isletmeleri tarafindan yeniden
degerlendirilen malzemelerden olusmaktadir. Bunun igin elektronik
modull kolay cikartilabilir sekilde dizayn ettik ve geri kazanimli malze-
meler kullanmaktayiz.

Atiklarin, usulline uygun bir sekilde atildigi takdirde insanlara ve
cevreye olumsuz etkisi engellenir ve degerli ham maddelerin geri
kazanilmasi mimkun olur.

Malzemeler: "Teknik veriler" bélimine bakin

Eski cihazi usultine uygun sekilde bertaraf edemeyecekseniz geri
iade ve bertaraf konusunda bize bagvurabilirsiniz.

WEEE 2012/19/EU yénergesi

Bu cihaz WEEE y6nergesi 2012/19/EU'ya ve ilgili ulusal kanunlara
tabi degildir. Cihazi dogrudan uzmanlasmis bir geri déniisiim isletme-
sine goétlrin ve bu is igin genel atik tesislerini kullanmayin. Genel atik
tesisleri WEEE ybnergesi uyarinca sadece kisisel kullanim igin olan
cihazlar kabul edebilmektedir.

10
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7 Ek

7 Ek

7.1  Teknik 6zellikler

Teknik 6zellikler

Teknik verileri, ilgili sensértin kullanim kilavuzundan elde edebilirsiniz.

Yardimci elektronik « Foundation Fieldbus i¢in
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Baski tarihi:

Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kulla-
nimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildigi zamandaki mevcut
bilgilere uygundur.

Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur C €
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